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Tiedot ilmeisemmin R-Puhaltimesta, koska tehot on 100W ?
Jotta saataisiin varmistus niin tarvittaisiin myos vastaava tiedot
toisesta puhaltimesta

BistroTec

Korvaavaat puhaltimet naiden tilalle:
R= R2E140AE77C1 105W + 2UF
L = R2E140AI12806 165W + 4UF
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Nosto
Pyörimissuunta
imuaukosta katottuna R=Oikealle

MAAR
Nosto
Puhallus suunta imuaukosta katottuna = Oikealle
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Pyörimissuunta
imuaukosta katottuna L=Vasemmalle
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Puhallus suunta imuaukosta katottuna = Vasemmalle
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Tekstiruutu
Korvaavaat puhaltimet näiden tilalle:
R= R2E140AE77C1  105W + 2UF
L = R2E140AI2806 165W + 4UF
 


MAAR
Ovaali  

MAAR
Tekstiruutu
Tiedot ilmeisemmin R-Puhaltimesta, koska tehot on 100W ?
Jotta saataisiin varmistus niin tarvittaisiin myös vastaava tiedot  toisesta puhaltimesta
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Tekstiruutu
LTO  ILA-15 Tulo/Poistopuhaltimet




